
7,61

4
8,57

8,5

03

7,81

04

05

07

06

7,65

7,65

5,17

N Ñ O PMLKJIH

FEDCB GA

4,068,438,35

8,5 4,348,5

4,59

4,23

01

02

08

09

10

11

12

10,12

5,24

8

7,63

7,56

6,86

8,5 8,358,35

VESTÍBULO DE ALMACENES 02: 44 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 01: 82,89 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 03: 67,80 m²

VESTÍBULO DE ALMACENES 04: 209,44 m²

ASEOS 04:
10.80 m²

ASEOS 03:
12,14 m²

69 VESTÍBULO
ACCESO 02:
11,52 m²

67 MESETA DE
ACCESO:
128,63 m²

RAMPAS
ELÉCTRICAS:
52,89 m²

77

78

79

87

72

73

ZONA CONDUCTOS VERTICALESCENTRO SECCIONAMIENTO

68 VESTÍBULO
ACCESO 01:
15,97 m²

CUADRO ELÉCTRICO
DE PLANTA 01: 29,92 m²

70 FOSO DE
ASCENSOR 01

FOSO DE
ASCENSOR
02

TAQUILLAS:
12,44 m²

71

ALMAC.
09: 2,78 m²

74

ESCALERA EA:
21,12 m²

CUARTO BASURAS 02:
30,33 m²

80

DISTRIBUIDOR
02: 20,88 m²

81
DISTRIBUIDOR
03: 41,04 m²

82

DISTRIBUIDOR
04: 41,14 m²

83

ESCALERA EF: 18,95 m²

DISTRIBUIDOR
05: 16,32 m²

84

DISTRIBUIDOR
06: 16,32 m²

85

VESTÍBULO
ASCEN. 03:
8,61 m²

86

ASCENSOR
03:

ASCENSOR
04:

VESTÍB.
08:
6,45 m²

88

COND.VENT.
NATURAL

ESCALERA EC:
20,01 m²

ESCALERA  EC:
12,55 m²

C.LIMPIEZA:
3,98 m²

89

FOSO DE
ASCENSOR

AL.M. 01: 22,92 m²
90

AL.M. 02:
14,65 m²

91
AL. M.

03:
7,10 m²

92
AL. M.

04:
7,10 m²

93

AL. M.
05:

12,56
m²

94
AL. M.

06:
12,56

m²

95
AL. M.

07:
12,56

m²

96

AL. M.
08:

7,40 m²

97
AL. M. 09:
15,28 m²

98
AL. M.

10:
7,40 m²

99
AL. M.

11:
7,40 m²

100
AL. M.

12:
7,40 m²

AL. M.
13:

7,40 m²

AL. M.
14:

7,40 m²

AL. M.
15:

7,40 m²

AL. M. 16:
16,03 m²

102103104105 101

AL. M. 17:
11,79 m²

106
AL. M. 18:
11,79 m²

107
AL. M.

19:
7,45 m²

108
AL. M.

20:
7,45 m²

109
AL. M.

21:
7,45 m²

110
AL. M.

22:
7,45 m²

111
AL.M. 23: 23,38 m²

112
AL. M.

24:
7,45 m²

113

AL. M. 32: 24,18 m²
121

AL.M. 31:
15,50 m²

120
AL. M.

30:
7,45 m²

119
AL. M.

29:
7,45 m²

118
AL. M.

28:
7,45 m²

117
AL. M.

27:
7,45 m²

116
AL. M.

26:
7,45 m²

115
AL. M.

25:
7,45 m²

114

AL. M.
33:

7,63 m²

122
AL. M. 34:
16,65 m²

123
AL. M. 35:
15,89 m²

124
AL. M. 36:
15,89 m²

125
AL. M.

37:
7,63 m²

126
AL. M. 38: 24,01 m²

127

AL. M. 39: 24,34 m²
128

AL. M. 40:
15,61 m²

129
AL. M.

41:
7,58 m²

130
AL. M.

42:
7,47 m²

131
AL. M.

43:
7,47 m²

132
AL. M.

44:
7,58 m²

133
AL. M.

45:
7,94 m²

134
AL. M.

46:
7,94 m²

135
AL. M.

47:
7,94 m²

136
AL. M.

48:
7,94 m²

137
AL. M.

49:
7,47 m²

138
AL. M.

50:
7,47 m²

139
AL. M.

51:
7,47 m²

140
AL. M.

52:
7,47 m²

141
AL. M.

53:
7,64 m²

142
AL. M.

54:
7,40 m²

143
AL. M.

55:
7,32 m²

144
AL. M.

56:
7,32 m²

145
AL. M.

57:
7,32 m²

146

AL. M.
73:

8 m²

162
AL.M. 58:
15,32 m²

147
AL. M.

59:
7,67 m²

AL. M.
60:

7,31 m²

AL. M.
61:

7,30 m²

AL. M.
62:

7,60 m²

148149150151
AL. M.

63:
7,60 m²

152
AL. M.

64:
7,30 m²

153
AL. M.

65:
7,30 m²

154
AL. M.

66:
7,60 m²

155
AL. M.

67:
7,64 m²

156
AL. M.

68:
7,35 m²

157
AL. M.

69:
7,30 m²

158
AL. M.

70:
7,60 m²

159
AL. M. 71:
15,50 m²

160
AL. M. 72:
15,50 m²

161

AL. M. 74:
17 m²

163
AL. M. 75:
15,88 m²

164
AL. M. 76:
15,88 m²

165
AL. M.

77:
7,92 m²

166
AL. M.

78:
7,48 m²

167
AL. M.

79:
7,48 m²

168
AL. M.

80:
7,79 m²

169
AL. M.

81:
7,79 m²

170
AL. M.

82:
7,48 m²

171
AL. M. 83:
15,88 m²

172
AL. M.

84:
7,79 m²

173
AL. M.

85:
7,48 m²

174
AL. M.

86:
7,48 m²

175
AL. M.

87:
7,79 m²

176 AL. M. 88:
8,81 m²

177
AL. M.

89:
6,48 m²

178

AL. M. 90:
16,02 m²

179

AL. M. 91:
21,41 m²

180

AL. M. 106: 37,20 m²
195

AL. M.
105:

6,93 m²

194
AL. M.

92:
6,91 m²

181
AL. M.

93:
6,89 m²

182
AL. M.

94:
7,32 m²

183
AL. M.

95:
7,32 m²

184
AL. M.

96:
7,02 m²

185
AL. M.

97:
7,06 m²

186
AL. M.

98:
7,24 m²

187
AL. M.

99:
7,69 m²

188
AL. M.
100:

7,51 m²

189
AL. M.
101:

7,41 m²

190
AL. M.
102:

7,69 m²

191
AL. M.
103:

7,43 m²

192
AL. M.
104:

6,95 m²

193

VEST.
MASC.:
7,64 m²

196

VEST.
FEM.:
8 m²

197

CARGA Y DESCARGA: 467,91 m²198

COMPACTADOR DE BASURA:
 83,32 m²

199

ESCALERA
02: 5,29 m²

PLENUM
VENTILACIÓN

PLENUM
   VENT.

ESCALERA
ED: 10,06 m²

ALMACÉN
10: 16,75 m²

201

VESTÍBULO
09: 5,74 m²

200 ARM.
ACO.:
3,82 m²

202

MONTACAR-
GAS

ESCALERA EB:
22,51 m²

339

340

341

341

342

343

347

351

356 357CUARTO
SEGURIDAD:
17,98 m²

78 CUARTO BASURAS 01:
30,89 m²

79

P01
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P06
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1.50
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1,4

0,9

0,9

0,9

1,6

0,9

0,8

0,8

0,8

0,82

0,8

0,8

0,8

1,4

1,4

1.40

1.40

1,4

1

1,4

1,23

1.50 1.50
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1,6
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1,6 1,6

1,6 1,6
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ESCALERA EA
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ESCALERA ED

ESCALERA EC
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1,4
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NP 64NP 19

NP11

NP10

NP 19

NP 5

NP 4

NP 6

NP: 55

NP:0

NP:24

NP:79

NP: 30

NP:30

NP:10

NP:10

1,53 1,53

NP:127

ESCALERA EF

NP: 19

NP:19

SALIDA DE
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SALIDA DE
EMERGENCIA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

0,8

SALIDA

6,86

4,06

8,5

10

7,56

04

5,17

05

07

06

7,65

7,65

N Ñ O PMLKJI

F

H

EDCBA G

8,57

4,25

8,35 8,43

4,348,5
4,59

8,54,23

03

02

01

08

09

5,24

12

10,12

11

7,63

7,81

8

7,61

4
8,58,35 8,35

VESTÍBULO
SECUNDARIO DE

ACCESO 01:
49,57 m²

214

VESTÍBULO
ASCENSORES
05: 15,75 m²

216

VESTÍBULO PRINCIPAL DE ACCESO 01: 163,17 m²

ZONA DE CIRCULACIÓN 01: 896,32 m²

ASEOS 05:
13,85 m²

218

203

207

208

CUARTO
TÉCNICO:
16,34 m²

RAMPAS
ELÉCTRICAS

204

BOTIQUÍN:
13,45 m²

205

ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

ASCENSOR
05:

CUADRO ELÉ.
DE PLANTA 02:
12,14 m²

206
CONDUCTOS
INSTALACIONES

ASEOS 06:
15,68 m²

   VEST.
IN.18:

3,11 m²

209

ESCALERA EG:
18,33 m²

ESCALERA EF: 18,10 m²

ESCALERA EA: 25,89 m²

VEST.IN.19:
      2 m²210

VESTÍBULO
ASCEN. 03:
8,63 m²

211

ASCENSOR
03:

ASCENSOR
04:

212 VESTÍBULO
ACCESO 03:
9,98 m²

213
VEST.
ACC.

04:
9,10 m²

ASCENSOR
06:

ASCENSOR
07:

ESCALERA EC:
20,01 m²

ESCALERA
EH: 20,59 m²

VESTÍBULO DE
ACCESO 05:

29,77 m²

215

VESTÍBULO DE
ACCESO 06:

17,14 m²

217

COND.VENT.
NATURAL:

P.100
Floristería:
 10,07 m²

219
P.148

Productos Nutrición:
  24,20 m²

220

P.101
Croissantería/

Pastelería:
 16,13 m²

221
P.102

Panadería/
Bollería:
 10,14 m²

222
P.103

F.Secos/
Especias:
 9,62 m²

223
P.104

Derivados
Lácteos:
 9,57 m²

224
P.105

Charcutería/
Salchichería:

 16,28 m²

225

P.108
Pollería/Platos
preparados/

Pollos Asados:
 40,63 m²

228
P.106

Frutería/
Verdulería:
 12,48 m²

226
P.107

Panadería/
Bollería:
 9,17 m²

227

P.109
Charcutería/
Salchichería:

 19,16 m²

229
P.110

Pescadería:
 17,78 m²

230
P.111

Pescadería:
 16,16 m²

231
P.112

Pescadería:
 14,33 m²

232
P.113-114

Pescadería:
 22,47 m²

233
P.115

Congelados:
 23,74 m²

234
P.116

Pescadería:
 20,69 m²

235
P.117

Pescadería:
 14,80 m²

236

P.118
Pescadería:

 39,72 m²

237

P.119
Frutería/

Verdulería:
 28,27 m²

238

P.120-121
Frutería/

Verdulería:
 28,15 m²

239P.123-124-136
Frutería/

Verdulería:
 36,68 m²

241

P.137-138
Frutería/

Verdulería:
 19,42 m²

252
P.140

Frutería/
Verdulería:
 18,13 m²

254

P.122
Charcutería/
Salchichería:

 13,86 m²

240

P.139
Aceitunas/
Salazones:

 9,52 m²

253

P.125
Aceitu./
Salazon.:
 7,10 m²

242
P.126

Frutería/
Verdulería:
 56,21 m²

243

P.134
Frutería/

Verdulería:
 27,92 m²

250
P.133
Bar/

Cafetería:
 28,15 m²

249
P.135

Frutería/
Verdule.:
 7,10 m²

251

P.127
Pescadería:

 30,07 m²

244

P.128
Aves/Caza

Huevos:
 9,17 m²

245
P.129

Aves/Caza
Huevos:
 18,38 m²

246

P.130
Frutería/

Verdulería:
 29,79 m²

247

P.131-132
Pescadería:

 28,07 m²

248

P.141
Pescadería:

 12,35 m²

255
P.142-143

Pescadería:
 20,69 m²

256
P.144

Pescadería:
 11,70 m²

257
P.145

Pescadería:
 11,64 m²

258
P.146

Pescadería:
 22,48 m²

259
P.147-148

Pescadería:
 23,19 m²

260
P.149

Pescadería:
 15,11 m²

261
P.150-151

Pescadería:
 30,94 m²

262
P.152-153-154
Pescadería:

 36,64 m²

263

ESCALERA ED: 30,02 m²

339

341

342

343344

345

347

354 355

356 357

358

359

360

364
PASARELA
CARGA Y

DESCARGA:
53,37 m²

365
PASARELA

COMPACTA.
BASURAS:
23,54 m²

363ESCALERA CARGA
Y DESCARGA: 8,64 m²

P09

P08

NP 65
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NP 13

NP 14
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NP 3 NP 1 NP 2 NP 1 NP 3

NP 8 NP 2 NP 3

NP 4NP 4

NP 5 NP 2 NP 5

NP 4

NP 5

NP 6 NP 4 NP 1 NP 4

NP 10 NP 1 NP 7 NP 3 NP 10 NP 5

NP 5 NP 5 NP 1 NP 4 NP 2 NP 3

NP 4 NP 2 NP 2 NP 1 NP 5 NP 4 NP 5 NP 7

NP 4 NP 1 NP 5 NP 3 NP 3 NP 4 NP 3

NP 1

NP 0

NP 0

0,8

0,8 1,5

0,8 1,5

1,6 1,6

1,6

2

NP:100

NP:160

NP: 90

NP:160

NP:229

NP: 0

NP:156

NP:204

NP:143

NP:194

1,9

1,6 1,6
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1,6 1,6

ESCALERA EA

ESCALERA EG ESCALERA EF

ESCALERA ED

ESCALERA EC

ESCALERA EH

PP

PQ

PR

PS

P10

1,62
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EXTINTOR

BOCA  DE

INCENDIO

PULSADOR

DE ALARMA

EXTINTOR

PULSADOR

DE ALARMA

PULSADOR

DE ALARMA

PULSADOR

DE ALARMA

PULSADOR

DE ALARMA

PULSADOR

DE ALARMA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 00 / ALMACENES Y MUELLES DE CARGA Y DESCARGA

PLANTA 01 / MERCADO 01

APPy                    0.80

Nº PERSONAS        55
APN  1/200          0.80

APPy                    0.80

Nº PERSONAS        79
APN  1/200          0.80

APPy                    2.60

Nº PERSONAS        19
APN  1/200          0.80

APPy                    0.90

Nº PERSONAS        30
APN  1/200          0.80

APPy                    1.90

Nº PERSONAS      194
APN  1/200          0.97

APPy                    3.20

Nº PERSONAS      204
APN  1/200          1.02

APPy                    0.80

Nº PERSONAS      160
APN  1/200          0.80

APPy                    2.00

Nº PERSONAS      229
APN  1/200          1.14

APPy                    0.80

Nº PERSONAS      160
APN  1/200          0.80

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN  03.02 / E: 1/250

Cálculo de ocupación y evacuación de la Planta 00
Almacenes y Planta 01 Mercado 1
Planta 0 - Almacenes.
Planta 1 - Mercado 1.

Leyenda

PERSONAS A EVACUAR POR PUERTAS Y ESCALERAS
PERSONAS A EVACUAR POR PUERTAS Y ESCALERAS EN EL SUPUESTO
DE SALIDA BLOQUEADA.

IDENTIFICACIÓN DE RECINTO Y OCUPACIÓN DEL MISMO: Ver
tabla de ocupaciones.

NP: 25

NP:25

NP 77

ORÍGENES DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

ORÍGENES DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN MÁS DESFAVORABLE.

RECORRIDO MÁS DESFAVORABLE POR PLANTA.

RECORRIDOS ALTERNATIVO DE EVACUACIÓN.

SENTIDO DE EVACUACIÓN DE LOS RECORRIDOS.

ANCHO DE PUERTA SEGUN PROYECTO

ANCHO DE PUERTA SEGUN NORMA CTE = Nº DE OCUPANTES / 200.

ANCHO DE ESCALERA SEGUN PROYECTO

ANCHO DE ESCALERA SEGUN NORMA CTE = Nº DE OCUPANTES / 160

APPy
APN 1/200

AEPy
AEN 1/160

Notas
NOTA:
TODAS LAS PUERTAS Y PASILLOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE EVACUACION
EXIGIDOS POR EL CTE. EL ANCHO DE PASO DE LAS MISMOS ES MAYOR DE LA
FORMULA A > P/ 200. SIENDO "A" EL ANCHO DE PASO Y "P" EL NÚMERO DE
PERSONAS QUE SE EVACUAN POR CADA PUERTA O PASILLO.

LAS ESCALERAS EXTERIORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE EVACUACION
EXIGIDOS POR EL CTE. EL ANCHO DE PASO DE LAS MISMAS ES MAYOR DE LA
FORMULA A > P / 160. SIENDO "A" EL ANCHO DE PASO Y "P" EL NÚMERO DE
PERSONAS QUE SE EVACUAN POR CADA ESCALERA.

NOTA:
SE SEÑALIZARÁN LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN Y LAS SALIDAS DEL RECINTO CON
SEÑALES LUMINISCENTES DE 210 x 210 CONFORME A UNE-23035-1:2003,
UNE-23035-2:2003 Y UNE-23035-4:2003.

SECTORIZACIÓN

SECTORIZACIÓN RF-120

SECTORIZACIÓN RF-180

ANCHO PUERTA = AL 80% DEL ANCHO DE ESCALERA.

SALIDA A CALLE A TRAVÉS DE ESCALERA EMERGENCIA.

PLANTA 00 - ALMACENES.

PLANTA 01 - MERCADO 01

PLANTA 02 - MERCADO 02

PLANTA 03 - GIMNASIO

PLANTA 04 - GIMNASIO,
SALA DE MAQUINAS Y
OFICINAS MERCADO

PLANTA 05 - OFICINAS
MERCADO
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01

02

03

08

09

10

11

10,12

12

5,24

7,81

8

7,63

7,61

7,56

8,5

6,86

8,358,35
4

VESTÍBULO PRINCIPAL DE ACCESO 02: 135,04 m²293

297

296

ASEOS  07:
13,85 m²

ASEOS 08:
15,68 m²

P.201
Reparación

Calzado/Afilador:
 13,62 m²

264

P.215
Carnicería:
 14,61 m²

265
P.216

Carnicería:
 14,50 m²

266
P.217

Carnicería:
 8,61 m²

267
P.218

Carnicería:
 22,46 m²

268
P.219-220

Carnicería:
 23,73 m²

269
P.221-222

Carnicería:
 20,69 m²

270
P.223

Carnicería:
 8,69 m²

271
P.224

Carnicería:
 13,84 m²

272
P.225-226

Carnicería:
 25,85 m²

273

P.227
Restauración:

 28,27 m²

274

P.228
Frutería/Verdulería:

 28,17 m²

275

P.229-245
Charcutería:

 42,38 m²

276

P.230-231
Carnicería:
 28,19 m²

277

P.247
Frutería/Verdulería:

 18,13 m²

283
P.246

Restaura.:
 9,52 m²

282

P.233-232
Carnicería:
 43,30 m²

278P.234
Carnicería:
 14,42 m²

279

P.236
Restauración:

 14,42 m²

280
P.235

Restauración:
 27,92 m²

281

P.248-249-250
Carnicería:
 33,13 m²

284
P.251

Restaura.:
 9,18 m²

285
P.167

Carnicería:
 14,16 m²

286
P.254

Carnicería:
 9,14 m²

287
P.255

Carnicería:
 12,92 m²

288
P.256

Carnicería:
 9,12 m²

289
P.257

Restauración:
 13,64 m²

290

ESCALERA
MECÁNICA 01:
33,82 m²

ESCALERA 01: 17,62 m²

VESTÍBULO DE
ACCESO 05:

12,73 m²

292

ESCALERA
ACCESO:
11,05 m²

PUESTO 234
BAR/

CAFETERÍA:
40,76 m²

291

ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

ASCENSOR
05:

CUADRO ELÉ.
DE PLANTA 03:
12,14 m²

295CUARTO
CONTADORES:
11,50 m²

294 CONDUCTOS
INSTALACIONES

ESCALERA EG:
27,72 m²

   VEST.
IN.20:

2,99 m²

298 ESCALERA EF:
17,88 m²

VESTÍBULO
ASCEN. 06:
8,63 m²

299

ASCENSOR
03:

ASCENSOR
04:

VESTÍBULO
SECUNDARIO DE

ACCESO 02:
50,37 m²

300

ASCENSOR
06:

ASCENSOR
07:

ESCALERA
EH: 19,87 m²

VESTÍBULO DE
ENTREPLANTA
01: 27,73 m²

301

ESCALERA  EC:
16,34 m²

COND.VENT.
NATURAL:

PATINILLO
INSTAL.

ZONA DE CIRCULACIÓN 02: 559,49 m²302

VEST.IN.21:
      2 m²304

ESCALERA EA: 25,89 m²

VEST.IN.
22:

6,10 m²

305

ESCALERA ED: 31,47 m²

339

341

342

343

344

345

348

350

354 355

356 357

358

359

360

353

234

AHORRAMÁS: 1.448,64 m²303

P1
2

P1
1

P13

P14

NP 45

NP 0

NP 13 NP 7

NP 0

NP 0

NP 10 NP 3 NP 9 NP 2 NP 3 NP 5

NP 5 NP 5 NP 3 NP 1 NP 5

NP 4 NP 1 NP 2 NP 1 NP 4 NP 2 NP 7

NP 2 NP 3 NP 1 NP 4 NP 1 NP 3 NP 1 NP 1 NP 1 NP 1 NP 1

NP 1

NP:100

NP:155

NP:280

NP:323

NP:201

NP:251

NP:105

NP:105

0,8

0,8

1,6

1,6

1,9

1,50,8

ESCALERA EC

ESCALERA EH

ESCALERA EA

ESCALERA EG

ESCALERA ED

NP:148

NP:0

ESCALERA EF

NP311

PT

PU

PV

PW

1,6 1,6

P1
4

1,4

1,62

1.90

1,9

1,4

1,55

1,4

1,4

3,04

2.90

1,6

SALIDA

SALIDA

SIN SALIDA

SIN SALIDA

SALIDA

SALIDA DE
EMERGENCIA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA

SALIDA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

EXTINTOR

BOCA  DE

INCENDIO

PULSADOR

DE ALARMA

EXTINTOR

EXTINTOR

BOCA  DE
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DE ALARMA
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PULSADOR

DE ALARMA

0,8

0,8

1,6 1,6

0,8

0,8

NP 81

4,25

8

7,63

7,56

7,61

6,86

12

08

09

10

11

8,57 4,06

7,65

7,65

5,17

8,438,35

4,348,58,58,54,234,59

10,12

5,24

7,81

8,5 8,358,35
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46U 9Kw
46U 9Kw

M N OÑ PJ K LH I

FC GB EDA

01

02

03

05

07

06

04

ASCENSOR
01:

ASCENSOR
02:

ASCENSOR
05:

CUADRO ELÉ.
DE PLANTA 04:
12,08 m²

307 CONDUCTOS
INSTALACIONES

ESCALERA
MECÁNICA 02:
33,82 m²

ESCALERA 01: 17,03 m²

VESTÍBULO PRINCIPAL DE ACCESO 03: 135,04 m²306

ESCALERA EG:
50,35 m²

MONTA-
CARGAS:

ASCENSOR
06:

ASCENSOR
07:

VESTÍBULO DE
ENTREPLANTA
02: 26,63 m²

308

VESTÍBULO DE
ENTREPLANTA
03: 27.61 m²

309

PATINILLO
INSTAL.

ESCALERA
EI: 26,03 m²

VEST. IND.23:
13,06 m²

310

ESCALERA ED: 31,47 m²

GIMNASIO DREAMFIT: 2.758,49 m²311

ESCALERA EA: 26,93 m²339

342

344

346

350

349

354 355 358

359

360
361

NP 60

NP 14

NP 7

NP520

ESCALERA EA

ESCALERA EG

ESCALERA ED

ESCALERA EH

NP: 90

NP:90

NP:215

NP:215

NP:215

NP:215

PY

PA01

PB01

1,9

1.90

1,4

1,55

1,4

ESCALERA EI

2.90

1,881,97

SIN SALIDA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

1,6

1,6

1,6

0,82
2,65

R2,65

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 02 / MERCADO 02 Y AHORRAMÁS

PLANTA 03 / GIMNASIO DREAMFIT

APPy                    3.20

Nº PERSONAS      323
APN  1/200          1.61

APPy                    0.80

Nº PERSONAS      155
APN  1/200          0.80

APPy                    2.30

Nº PERSONAS      105
APN  1/200          0.80

APPy                    1.90

Nº PERSONAS       251
APN  1/200          1.25

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN  03.03 / E: 1/250

Cálculo de ocupación y evacuación de la Planta 02
Mercado 2 y Planta 03 Gimnasio
Planta 2 - Mercado 2.
Planta 3 - Gimnasio.

Leyenda

PERSONAS A EVACUAR POR PUERTAS Y ESCALERAS
PERSONAS A EVACUAR POR PUERTAS Y ESCALERAS EN EL SUPUESTO
DE SALIDA BLOQUEADA.

IDENTIFICACIÓN DE RECINTO Y OCUPACIÓN DEL MISMO: Ver
tabla de ocupaciones.

NP: 25

NP:25

NP 77

ORÍGENES DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

ORÍGENES DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN MÁS DESFAVORABLE.

RECORRIDO MÁS DESFAVORABLE POR PLANTA.

RECORRIDOS ALTERNATIVO DE EVACUACIÓN.

SENTIDO DE EVACUACIÓN DE LOS RECORRIDOS.

ANCHO DE PUERTA SEGUN PROYECTO

ANCHO DE PUERTA SEGUN NORMA CTE = Nº DE OCUPANTES / 200.

ANCHO DE ESCALERA SEGUN PROYECTO

ANCHO DE ESCALERA SEGUN NORMA CTE = Nº DE OCUPANTES / 160

APPy
APN 1/200

AEPy
AEN 1/160

Notas
NOTA:
TODAS LAS PUERTAS Y PASILLOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE EVACUACION
EXIGIDOS POR EL CTE. EL ANCHO DE PASO DE LAS MISMOS ES MAYOR DE LA
FORMULA A > P/ 200. SIENDO "A" EL ANCHO DE PASO Y "P" EL NÚMERO DE
PERSONAS QUE SE EVACUAN POR CADA PUERTA O PASILLO.

LAS ESCALERAS EXTERIORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE EVACUACION
EXIGIDOS POR EL CTE. EL ANCHO DE PASO DE LAS MISMAS ES MAYOR DE LA
FORMULA A > P / 160. SIENDO "A" EL ANCHO DE PASO Y "P" EL NÚMERO DE
PERSONAS QUE SE EVACUAN POR CADA ESCALERA.

NOTA:
SE SEÑALIZARÁN LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN Y LAS SALIDAS DEL RECINTO CON
SEÑALES LUMINISCENTES DE 210 x 210 CONFORME A UNE-23035-1:2003,
UNE-23035-2:2003 Y UNE-23035-4:2003.

SECTORIZACIÓN

SECTORIZACIÓN RF-120

SECTORIZACIÓN RF-180

ANCHO PUERTA = AL 80% DEL ANCHO DE ESCALERA.

SALIDA A CALLE A TRAVÉS DE ESCALERA EMERGENCIA.

PLANTA 00 - ALMACENES.

PLANTA 01 - MERCADO 01

PLANTA 02 - MERCADO 02

PLANTA 03 - GIMNASIO

PLANTA 04 - GIMNASIO,
SALA DE MAQUINAS Y
OFICINAS MERCADO

PLANTA 05 - OFICINAS
MERCADO
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4,348,58,58,54,23

10,12

5,24

7,81

8

7,63

7,56

7,61

6,86

08

09

10

11

4,25

Salida a
Cubierta

VENTILADORES 02:
      20,34 m²

312

DEPÓSITOS:
30,31 m²

313

CALDERAS:
29,35 m²

314

VESTÍBULO 10:
29,35 m²

315

GESTIÓN Y
AUTOMATIZ.

DEL EDIFICIO:
28,61 m²

316

SALA DE
CONTROL:
29,74 m²

317

318
V.IN.24:
13,06 m²

ESCALERA
EG: 21,94 m²

VESTÍBULO 11:
12,79 m²

319

SALA MÁQUINAS CLIMATIZACIÓN 01: 209,95 m²320

321
V.IN.25:
4,62 m²

322
V.IN.26:
5,16 m²

MONTA-
CARGAS:

VESTÍBULO 12:
26,76 m²

323

CUADRO
ELÉ. DE
PLANTA

05:
10,51 m²

324

SALA MÁQUINAS CLIMATIZACIÓN 02: 750,57 m²325
326

V.IN.27:
4,76 m²

327
C.ELÉ.
OFICI.:
4,08 m²

ESCALERA
EI: 40,18 m²

328
V.IN.28:
3,65 m²

ASCENSOR
06:

VESTÍBULO
ASCEN.07:
11,24 m²

329

ASEOS 09:
5,52 m²

330

OFICINAS: 179,89 m²331

     ESCALERA
EA: 18,56 m²

332
VESTÍBULO

INDEPEN.29:
14,07 m²

ESCALERA ED: 10,38 m²

333
 V.IND.30:

14,07 m²

ESCALERA
03: 9,49 m²

GIMNASIO DREAMFIT: 867,35 m²334

SOLARIUM DREAMFIT: 516,05 m²335

339

342

344

346

359

361

352

NP327

NP 8

NP 3

NP 8

NP 0

NP 0
NP 3

NP 2

NP 3

NP 3

ESCALERA EA

ESCALERA ED

ESCALERA EG

ESCALERA EI

NP:159

NP:12

NP:168

NP:12

PE01

PG01

PF01

PH01

1,9

1.90

1,4

1,4

1,881,97

NP: 30

NP: 30

EXTINTOR
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7,65

7,65

5,17
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4,348,58,58,54,23
4,59

01

02

03

08

09

10

11

12

10,12

5,24

7,81

8

7,63

7,56

7,61

6,86

8,5 8,358,35
4

22

21

24

19

20

Despacho Abierto 02:
 11.26m²

Despacho Abierto 01:
 11.25m²23

Despacho Abierto 03:
 11.31m²

Despacho  01:
 11.74m²

Archivo:
6.27 m²

Recepción y Zona de Trabajo A : 34.25 m²

16

14 Office:
11.10 m²

15 Sala de
Reuniones:

16.75 m²Almacén:
4.70 m²

25

Aseo 3:
3.31 m²10

Acceso:
4.04 m²

13

17

18

Aseo 4:
5.52 m²11

26
Terraza:
 28.00m²

Despacho  02:
 13.26m²

Despacho  Director:
 17.45 m²

Sala de
Espera:
8.83 m²

12

Zona de Trabajo B:
41.29m²

SALA MÁQUINAS
CLIMATIZACIÓN

03

26.29 m a salida

NP 6

NP 0NP 0 NP 0

NP 10

NP 10

NP 2

NP 2

NP 2

NP 2

NP 2

NP 2

NP 0 NP 0

NP 0

ESCALERA EI

PH01

1,881,97

NP: 47

NP: 47

0,8

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

PLANTA 04 / GIMNASIO DREAMFIT, OFICINAS MERCADO, ZONA INSTALACIONES.

PLANTA 05 / OFICINAS MERCADO

APPy                    0.80

Nº PERSONAS        30
APN  1/200          0.80

APPy                    0.80

Nº PERSONAS        47
APN  1/200          0.80

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN  03.04 / E: 1/250

Cálculo de ocupación y evacuación de la Planta 04
Gimnasio-Oficinas y Planta 05 Oficinas
Planta 4 - Gimnasio-Oficinas.
Planta 5 - Oficinas.

Leyenda

PERSONAS A EVACUAR POR PUERTAS Y ESCALERAS
PERSONAS A EVACUAR POR PUERTAS Y ESCALERAS EN EL SUPUESTO
DE SALIDA BLOQUEADA.

IDENTIFICACIÓN DE RECINTO Y OCUPACIÓN DEL MISMO: Ver
tabla de ocupaciones.

NP: 25

NP:25

NP 77

ORÍGENES DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

ORÍGENES DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN MÁS DESFAVORABLE.

RECORRIDO MÁS DESFAVORABLE POR PLANTA.

RECORRIDOS ALTERNATIVO DE EVACUACIÓN.

SENTIDO DE EVACUACIÓN DE LOS RECORRIDOS.

ANCHO DE PUERTA SEGUN PROYECTO

ANCHO DE PUERTA SEGUN NORMA CTE = Nº DE OCUPANTES / 200.

ANCHO DE ESCALERA SEGUN PROYECTO

ANCHO DE ESCALERA SEGUN NORMA CTE = Nº DE OCUPANTES / 160

APPy
APN 1/200

AEPy
AEN 1/160

Notas
NOTA:
TODAS LAS PUERTAS Y PASILLOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE EVACUACION
EXIGIDOS POR EL CTE. EL ANCHO DE PASO DE LAS MISMOS ES MAYOR DE LA
FORMULA A > P/ 200. SIENDO "A" EL ANCHO DE PASO Y "P" EL NÚMERO DE
PERSONAS QUE SE EVACUAN POR CADA PUERTA O PASILLO.

LAS ESCALERAS EXTERIORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE EVACUACION
EXIGIDOS POR EL CTE. EL ANCHO DE PASO DE LAS MISMAS ES MAYOR DE LA
FORMULA A > P / 160. SIENDO "A" EL ANCHO DE PASO Y "P" EL NÚMERO DE
PERSONAS QUE SE EVACUAN POR CADA ESCALERA.

NOTA:
SE SEÑALIZARÁN LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN Y LAS SALIDAS DEL RECINTO CON
SEÑALES LUMINISCENTES DE 210 x 210 CONFORME A UNE-23035-1:2003,
UNE-23035-2:2003 Y UNE-23035-4:2003.

SECTORIZACIÓN

SECTORIZACIÓN RF-120

SECTORIZACIÓN RF-180

ANCHO PUERTA = AL 80% DEL ANCHO DE ESCALERA.

SALIDA A CALLE A TRAVÉS DE ESCALERA EMERGENCIA.

PLANTA 00 - ALMACENES.

PLANTA 01 - MERCADO 01

PLANTA 02 - MERCADO 02

PLANTA 03 - GIMNASIO

PLANTA 04 - GIMNASIO,
SALA DE MAQUINAS Y
OFICINAS MERCADO

PLANTA 05 - OFICINAS
MERCADO
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS-MADRID.
PROPIETARIO / PROMOTOR

Subdirección General Comercio y
Emprendimiento del Ayuntamiento Madrid.

CONCESIONARIO

U.T.E Dreamfit S.L. - Expinmobel S.A.
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO

María Asunción Provencio Fouetillou
NIF: 70257582 B
Nº Colegiado: 3.499
Colegio: COACYLE
Dirección: Calle Baltasar Gracián, nº7, 1ºP
C/P 40.006, Segovia.
e.mail: maru@arquitecturaprovencio.com
Tel.: 666 06 56 33

CIF: U40262008
Representante: Rafael Celio Bustos
Dirección: C/Virgen de la Alegría, nº10, C/P
28027,Madrid.
e.mail: r.cecilio@dreamfit.es
Tel.: 609 24 54 48

Representante:
Dirección: Calle Príncipe de Vergara, nº140 -
Primera Planta, C/P 28.002, Madrid.
e.mail:
Tel.: 915 88 84 00

DATOS PROYECTO - FECHA 10/07/2017
P.B.E. para obras de Restauración en el Mercado de las Ventas - Madrid
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, nº10, Mercado de las Ventas, C/P 28.027, Madrid.  FECHA: 15 / 05 / 2017
Actuaciones:
- Reparación de la Instalación de Protección Contra Incendios y Adecuación de las Salidas de Evacuación.
- Reparación de las Instalaciones de Climatización, Instalación de Saneamiento, Instalación de Seguridad y
Vigilancia.
- Reparación y puesta en funcionamiento de los Ascensores Existentes.
- Impermeabilización de muro de hormigón perimetral del Aparcamiento y reparación de Cubierta.

Leyenda

PLANTA -01 / SÓTANO-APARCAMIENTO 01

INSTALACIÓN DE VIGILANCIA

INSTALACIÓN VIGILACIA 01.01 / E: 1/400

Reparación y sustitución de las instalaciones de CCTV y
Anti-intrusión.
Planta -1 - Sótano 01 / Planta 00 - Almacenes / Planta 01 -
Mercado 1 / Planta 02 - Mercado 2 / Planta 03 - Gimnasio

02. INSTALACIÓN CCTV Y ANTI-INTRUSIÓN.

C01. Cámara bullet HD-CVI serie LITE
Cámara bullet HD-CVI serie LITE con iluminación IR de 50m
de alcance tanto para interior como exterior. CMOS
1/2,7” de 2MP a 1080P. Salida HDCVI. Óptica varifocal de
2,8-12mm. Filtro ICR, ATW, AGC, BLC automático. IP66
3AXIS. 360º. 12V CC.

C02. Cámara bullet HD-CVI serie PRO
Cámara bullet HD-CVI serie PRO con iluminación IR de
20m de alcance tanto para interior como exterior. CMOS
1/2,7”. Lowlight de 2,4MP a 1080P Salida
dual(HDVCI/960H). Óptica fija de 2,8mm(90°). Filtro ICR,
OSD, AWB, AGC, AES, 2D-NR, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V
CC.

C03. Domo Fijo HD-CVI serie PRO
Domo fijo HD-CVI serie PRO con iluminación IR de 50m de
alcance tanto para interior como exterior. CMOS 1/2,7” de
2,1MP a 1080P. Salida dual(HDVCI/960H). Óptica fija de
2,8mm(90°). Filtro ICR, OSD, AWB, AGC, BLC, 2D/3D-NR
WDR

C04. SAI y Punto de control.
a. S.A.I
Línea interactiva Potencia: 1500VA / 900W. Entrada Vac:
220/230/240 VAC. 4 leds visuales. Autonomía 42 minutos
(equipo y monitor).
b. MONITOR PROFESIONAL TD SYSTEMS.
Monitor profesional TD SYSTEMS. Resolución: Full HD
(1920x1080). Tamaño Pantalla: 42” (102cm). 1 x USB (USB
grabador). 3 x HDMI. Medidas con peana: 90,8 x 57,3 x 21
cm. Medidas sin peana: 90,8 x 53,5 x 7,9 cm.

S.A.I. Y ZONA DE CONTRAL:
Planta 00 - Cuarto Vigilantes.

PLANTA 02 / MERCADO 02 Y AHORRAMÁS PLANTA 03 / GIMNASIO DREAMFIT

PLANTA 00 / ALMACENES Y MUELLES DE CARGA Y DESCARGA

PLANTA 01 / MERCADO 01
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