








































Pcal  1,6 MPa Pcal  2,0 MPa Pcal  2,5 MPa
80 0,40 2,00 2,00 1,60 0,40 2,00 2,00 1,60 0,45 2,00 2,00 1,80 0,40 0,55 0,65 0,70 0,75
100 0,45 2,05 2,05 1,89 0,50 2,05 2,05 2,10 0,60 2,05 2,05 2,52 0,40 0,55 0,75 0,80 0,85
150 0,80 2,10 2,10 3,53 0,95 2,10 2,10 4,19 1,05 2,10 2,10 4,63 0,40 0,60 0,95 1,00 1,05
200 1,10 2,20 2,20 5,32 1,20 2,40 2,40 6,91 1,30 2,60 2,60 8,79 0,40 0,65 1,10 1,20 1,30
250 1,30 2,60 2,60 8,79 1,40 2,80 2,80 10,98 1,50 3,00 3,00 13,50 0,40 0,70 1,30 1,40 1,50
300 1,45 2,90 2,90 12,19 1,55 3,10 3,10 14,90 1,70 3,40 3,40 19,65 0,40 0,75 1,45 1,55 1,70

DADO DE ANCLAJE
Pcal  1,6 MPa Pcal  2,0 MPa Pcal  2,5 MPa

p (m) s (m)
d (m)

TUBERÍA
MACIZO DE ANCLAJE

ID (mm) H (m) L1 (m)L1 (m) L2 (m) H (m) L1 (m) L2 (m) V (m3)H (m) L2 (m) V (m 3)V (m3)

cm 2 n
Φ  

(mm) cm 2 n
Φ  

(mm) cm 2 n
Φ 

(mm) cm 2 n
Φ 

(mm) cm 2 n
Φ 

(mm) cm 2 n
Φ  

(mm) cm 2 n
Φ  

(mm) cm 2 n
Φ  

(mm) cm 2 n
Φ  

(mm)
80 4,52 4 12 3,39 3 12    #  Φ 12/10 4,52 4 12 3,39 3 12    #  Φ 12/10 4,52 4 12 3,39 3 12   #  Φ 12/10
100 4,52 4 12 3,39 3 12    #  Φ 12/10 4,52 4 12 3,39 3 12    #  Φ 12/10 4,52 4 12 3,39 3 12   #  Φ 12/10
150 6,79 6 12 3,39 3 12    #  Φ 12/10 6,79 6 12 3,39 3 12    #  Φ 12/10 6,79 6 12 3,39 3 12   #  Φ 12/10
200 6,79 6 12 3,39 3 12    #  Φ 12/10 6,79 6 12 3,39 3 12    #  Φ 12/10 6,79 6 12 3,39 3 12   #  Φ 12/10
250 6,79 6 12 3,39 3 12    #  Φ 12/10 6,79 6 12 3,39 3 12    #  Φ 12/10 12,06 6 16 3,39 3 12   #  Φ 12/10
300 9,05 8 12 3,39 3 12    #  Φ 12/10 9,05 8 12 3,39 3 12    #  Φ 12/10 16,08 8 16 3,39 3 12   #  Φ 12/10

Pcal  2,5 MPa

S1 S2

#  Φ x/y
S1 S2

#  Φ  x/y
S1 S2

#  Φ  x/y
S1*

TUBERÍA
ID 

(mm)

Pcal  1,6 MPa Pcal  2,0 MPa

S1* S1*
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